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(Installationsmaterial nicht aufgeführt)
Alle Angaben beispielhaft und ohne Gewähr!
Diese Verdrahtung stellt nur ein mögliches Beispiel zur Fertigung
einer einfachen Temperatursteuerung dar. Je nach verwendetem
Controller u. Lastrelais ist ein individueller Verdrahtungsplan zu erstellen.
Diese Schaltung ist nicht geeignet für die Steuerung von Lasten,
welche bei Ausfall des Regelkreises eine Gefahr verursachen!
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Hauptsicherung
Last 10 A
SICH-5

Feinsicherung für 
beide Regler
0,2 A

Hauptschalter für 
beide Regler

Zuleitung 
H07RN-F 3G1,0 mm²

mit Schuko Stecker

Erdung
am 
Gehäuse

Neutral-
leiter
Klemme

Steuerspannung 
ON / OFF
Schalter SCH-50

Feinsicherung
400mA
Sich-1

Kaltgerätebuchse 
IEC-60320 C13/C14
STCK-30
(Stecker STCK-33)

Controller
TR-11 oder TR-21

SSR-Relais 
SSR-100

Sensor Pt100 Lastausgang max. 10A

TR-11       A-senco Controllereinheit
SCH-50    Schalter mit Beleuchtung 230VAC
SICH-1     Sicherungshalter f. 5x20mm Sicherungen
SSR-100   Halbeiterrelais 10A
SICH-5     Thermoschutzschalter 8 (10)A
STCK-30  Kaltgerätebuchse für Heizungsanschluss
                 (passender Stecker: STCK-33)
STCK-21  Einbaubuchse f. Stecker Sensor Pt100
                 (passender Stecker: STCK-20)
GEH-52    Aluminium Tischgehäuse inkl. CNC-ge-
                 fräste Ausschnitte (nicht gezeichnet).

Verdrahung mit H05 V-K:
Litzenkabel 1.0mm (Last)
Litzenkabel 0,75mm(Steuerspannung)

Art.-Nr.    Benennung

Stückliste Bauteile:

Angaben ohne Gewähr durch Pohltechnic.com
Der Umgang mit el. Strom erfordert fachliche Qualifikation!

Art.-Nr. SET-200


